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Sprawa: Informacja o jakosci wody w wodociggu publicznym ,,GBO” zaopatrujgcym
miejscowosci Goscicino, Bolszewo i Orle w drugim pofroczu 2023 roku.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858}, Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z o0.0. w Gdyni przekazuje informacje o jakosci wody dostarczanej
do mieszkancéw terenu, na ktérym swiadczy ustugi.

PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. prowadzi staty monitoring jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi, ktory obejmuje:
= kontrole jakos$ci wod podziemnych,
= kontrole proceséw uzdatniania wody,
= kontrole jakosci wody w sieci wodociggowej,
= kontrole jakosci wody zmagazynowane] w zbiornikach sieciowych,
= kontrole jakosci wody po przeprowadzonych naprawach i konserwacjach,
= kontrole jakosci wody w punktach sprzedazy dla odbiorcéw w przypadku reklamacji.

Podstawe do budowania informacji o jakosci wody w sieci wodociggowej miejscowoéci Goscicino,
Bolszewo oraz Orle stanowig cztery punkty zgodnosci - state punkty czerpalne, réwnomiernie
rozmieszczonych w catej strefie zaopatrzenia w wode. Badania jakoéci wody prowadzone s3 zgodnie z
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wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 poz. 2294), czyli wedtug ustalonego

harmonogramu poboréw oraz z odpowiednig czestotliwoscia. Realizujgc ustawowy obowigzek

prowadzenia wewnetrznej kontroli jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, zgodnie z

zatwierdzonym przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie rocznym

harmonogramem pobierania probek wody do badar jakosci wody stuzby PEWIK GDYNIA w drugim

pétroczu 2023 roku pobraty z punktéw zgodnosci pic prob wody i wykonaly dla tych préb badania

fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne. Nastegpnie dopetniajac zasad prowadzenia wewnetrznej

kontroli sprawozdania z badan przekazano Sekcji Higieny Komunalnej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej

w Wejherowie. Préby wody pobierane byly przez wykwalifikowany personel laboratoryjny, natomiast

badania jakoéci wody wykonano w catoéci w certyfikowanych laboratoriach posiadajacych

udokumentowany system jakoéci, zatwierdzony przez Paristwowego Powiatowego inspektora

Sanitarnego w Wejherowie. Otrzymane wyniki badari wody weryfikowane s3 z dopuszczalnymi

wartoéciami stezeri substancji mogacych wystepowaé w wodzie, okreslonymi w obowigzujgcym

Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia.
Wewnetrzna kontrola jakosci wody realizowana przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.0. objeta nadz6r nad

spetnieniem nastepujacych wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda:

» wymagania mikrobiologiczne: Escherichia coli, Enterokoki,

= wymagania chemiczne: Akryloamid, Antymon, Arsen, Azotany, Azotyny, Benzen, Benzo{a)piren,
Bor, Bromiany, Chlorek winylu, Chrom, Cyjanki, 1,2-dichloroetan, Epichlorohydryna, Fluorki, Kadm,
Miedz, Nikiel, Otéw, Suma pestycydéw, Rteé, Selen, Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu, Suma
WWA, Suma THM,

» dodatkowe wymagania mikrobiologiczne: bakterie grupy coli, ogélna liczba drobnoustrojow w
36(+)2°C po 24h inkubacji, ogélna liczba drobnoustrojéw w 22(1)2°C po 72h inkubacji,

» dodatkowe wymagania chemiczne: Magnez, Srebro, Twardos¢, Wapri, Cynk,

= dodatkowe wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne: Amonowy jon, Barwa, Chlorki, Glin,
Mangan, Metnos$¢, Ogolny wegiel organiczny, pH, Przewodnos¢, Siarczany, Smak, Séd, Zapach,
Zelazo.

= Pestycydy (aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, heptachlor, epoksyd cheptachloru).
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Analiza wynikéw badan jakosci wody w wodociggu publicznym ,,GBO” przeprowadzonych w drugim

pétroczu 2023 roku potwierdza, ze woda dostarczana do Klientéw:

e nie zawiera ponadnormatywnych stezen specyficznych toksycznych sktadnikéw organicznych
stwarzajgcych najwieksze zagroienie dla zdrowia takich jak wielopierscieniowe weglowodory
aromatyczne benzen, benzo(a)piren, akryloamid, epichlorohydryna,

e nie zawiera szkodliwych dla zdrowia pestycydoéw stosowanych gtéwnie w gospodarce rolnej oraz
lesnej,

e nie zawiera ponadnormatywnych stezen substancji nieorganicznych niebezpiecznych dla zdrowia
cztowieka takich jak metale ciezkie — rte¢, otéw, kadm, chrom czy arsen.

e zawiera stabilng ilos¢ makroelementéw takich jak jony wapnia, magnezu, potasu oraz sodu,
spetniajacych pozytywna role w gospodarce mineralnej cziowieka,

e nie zawiera mikroorganizmoéw chorobotworczych.

Z badan wody wynika, ze szereg wskaznikow jakosci wody wystepuje w stezeniach bardzo niskich,
nizszych od wartosci dopuszczalnych w normach jakosci wody a niejednokrotnie w stezeniach ponizej
granicy oznaczalnoéci metody badawczej dla badanego parametru. Bazujac na wieloletnim
monitoringu kluczowych parametréw wody nie zaobserwowano niekorzystnych trendéw zmian jakosci
wody. Woda produkowana przez PEWIK Gdynia Sp. z 0.0. charakteryzuje sie stabilnym sktadem
fizykochemicznym oraz mikrobiologicznym, jest wolna od zanieczyszczen organicznych oraz substancji
toksycznych. Podczas realizacji harmonogramu badania jakosci wody w drugim pétroczu 2023 nie
stwierdzono nieprawidtowosci dotyczacych jakosci wody.

Wdrozone w przedsiebiorstwie wysokie standardy eksploatacyjne, w tym te zwigzane z
monitoringiem jakosci wody zapewniajg utrzymanie wymaganej jakosci wody w zbiorczym systemie
wodociggowym PEWIK GYDNIA Sp. z 0.0..

Wewnetrzna kontrola jakosci wody prowadzona przez przedsiebiorstwo poza obligatoryjnymi
badaniami wynikajacymi z realizacji rocznego harmonogramu uzgodnionego z Panstwowg Powiatowa
Inspekcja Sanitarng w Wejherowie obejmuje dodatkowo szereg badan fizykochemicznych i
mikrobiologicznych wykonywanych na potrzeby wewnetrzne, technologiczne przedsiebiorstwa.
Szeroka skala poboréw préb wody, nie tylko z punktdw zgodnosci pozwala stuzbom technologicznym i
eksploatacyjnym przedsiebiorstwa na biezgce monitorowanie proceséw zwigzanych z ujmowaniem,
uzdatnianiem i dostarczaniem wody do odbiorcow. Wymiar dodatkowych badan, ich zakres oraz
czestotliwo$é dostosowywane sg odpowiednio do potrzeb wynikajacych z dziatalnosci
przedsicbiorstwa (m.in. ilosci prac remontowych i eksploatacyjnych, reklamacji od klientéw
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dotyczacych jakoéci wody). Informujemy, ze w drugim pétroczu 2023 roku przeprowadzono dodatkowe

kontrole jakosci wody:

e w statych punktach czerpalnych oraz w stacji uzdatniania wody (woda uzdatniona podawana do
wodociagdw) pobrano i zbadano 6 préb wody,

e ponadto, prewencyjnie po usunigciu awarii i zakoriczonych pracach eksploatacyjnych
prowadzonych w systemie wodociggowym miejscowosci Goscicino, Bolszewo i Orle
przeprowadzono 15 badan préb wody w zakresie parametréw mikrobiologicznych.

Réwnolegle, zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia Ministra Zdrowia Paristwowa Powiatowa
Inspekcja Sanitarna w Wejherowie na biezagco monitoruje i weryfikuje wywigzywanie sie
przedsiebiorstwa z realizacji monitoringu jakosci wody w wodociggu publicznym ,GBO”.

Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w Gdyni informuje, Ze woda dostarczana
naszym Klientom spetnia wymagania jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz.U. z 2017 poz. 2294).

Zestawienie parametréw jakosciowych wody upubliczniono do wiadomosci naszym Klientom

na witrynie internetowej PEWIK Gdynia Sp. z 0.0. - www.pewik.gdynia.pl

Z powazaniem,

ICZ

-Ws's.[f'iw Kujawski

Zataczniki:
1. Tabele parametréw jakoéci wody dla migjscowosci Goscicino, Bolszewo, Orle.

Do wiadomosci:
1. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie
84-200 Wejherowo ul. Obroricéw Helu 3
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