
Badany wskaźnik Jednostka

Mętność FNU/NTU 1 średnia 0,45 0,40 0,25 0,31 0,76 / 1,98
2) 0,20 0,33

Barwa mg/I Pt akceptowalna* średnia 10 7 7,5 6 10 10 10

Zapach TON akceptowalny* średnia akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny

Smak TFN akceptowalny* średnia akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny

odczyn pH -- 6,5-9,5 średnia 7,72 7,72 7,70 7,54 7,70 7,62 7,5

Przewodność elektryczna µS/cm 2500 średnia 307 357 356 508 392 366 448

Jon amonu mg/dm
3 

NH4
+ 0,50 średnia <0,05 <0,05 0,07 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Azotyny mg/dm
3 0,10 średnia <0,016 <0,016 <0,016 <0,016 <0,016 <0,016 <0,016

Azotany mg NO3
- 50 średnia 0,27 5,62 0,29 <0,18 0,45 0,25

Żelazo µg/dm
3 200 średnia 64 40 28 32 / 1218

1)
131 / 712

2) 38 <20

Mangan µg/dm
3 50 średnia 16 22 19 23/ 258

1) 41 <10

Chlorki mg/dm
3 250 średnia 6,90 9,80 10,30 15,50 14,50 7,90

Fluorki mg/dm
3 1,5 średnia 0,28 0,16 0,28 0,16 0,22 0,21

Magnez mg/dm
3 7-125 średnia 7,19 5,37 7,55 11,24 5,80 7,52

Sód mg/dm
3 200 średnia 3,10 4,10 4,30 7,40 5,70 4,60

Wapń mg/dm
3 - średnia 54 62 65 95 79 64

Zasadowość mmol/l - średnia 3,16 3,08 3,48 4,37 3,70 3,60

Siarczany mg/dm
3 250,0 średnia 14,80 25,80 23,70 55,00 19,70 22,60

Indeks nadmanganiowy mg O2/dm
3 5,0 średnia <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50

60-500 181 180 185 242 210 190 216

0,6-5 1,81 1,80 1,85 2,42 2,10 1,90 2,16

3-28 10,86 10,62 11,10 14,52 12,60 11,40 12,96

0** średnia 0 0 0 0 0 0 0

0 średnia 0 0 0 0 0 0 0

0 średnia 0 0 0 0 0 0

0 średnia 0 0 0 0 0 0

b.n.z.*** średnia 0 0 0 0 0 0

b.n.z.*** średnia 4 15 41 16 21 8 4
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Clostridum perfringens/100ml

mgCaCO3/dm
3

mmol/dm
3

stopnie niemieckie dGH

Twardość ogólna

średnia

** dopuszcza się pojedyncze bakterie <10jtk. W przypadku wykrycia bakterii grupy coli >10jtk na 100 ml wody należy wykonać badanie parametru Escherichia coli  i enterokoki w związku z par. 21 ust. 4 

rozporządzenia (dz. U. 2017 poz. 2294)

PARAMETRY I WSKAŹNIKI FIZYKOCHEMICZNE JAKOŚCI WODY

Bakterie grupy coli/100ml

WSKAŻNIKI MIKROBIOLOGICZNE JAKOŚCI WODY

*** b.n.z. - bez nieprawidłowych zmian, zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej; 200jtk/1ml w kranie konsumenta

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej Gminy Wejherowo w 2018 roku stwierdzona podczas kontroli wewnętrznej UG Wejherowo.

Góra Warszkowo
3)

Wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 r. w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wartość dopuszczalna

Kąpino Sopieszyno 

3)
  woda pochodząca z wodociągu GBO (bardziej szczegółowe informacje dot. jakości na stronie PEWIK Gdynia Sp. z o.o.: www.pewik.gdynia.pl

Bakterie Escherichia coli/100ml

Paciorkowiec kałowy/enterokoki kałowe/100ml

Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2°C po 

68±4 h w 1ml wody

* wartość akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian; pożądana wartość w kranie ponsumenta - do 15 mgPt/l

Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ± 2°C po 

44±4 h w 1ml wody

2)
 wyższe wartości dotyczą okresu od 15.10.2018 r. do 05.11.2018 r., związane są z awarią na systemie wodociągowym

1) 
wyższe wartości dotyczą okresu od 10.04.2018 r. do 30.04.2018 r., związane są z wyłączeniem części urządzeń filtrujących w związku z modernizacją stacji uzdatniania wody



Dodatkowe parametry wody badane w 

wodzie uzdatnionej:

najwyższe dopuszczalne 

stężenie
jednostka

Cyjanki 50 µg/dm
3 3 4 2 3 <2 3

Bor 1,0 mg/dm³ 0,011 0,010 0,014 0,011 0,013 0,022

Rtęć 1 µg/dm
3 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050

Antymon 5 µg/dm
3 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20

Arsen 10 µg/dm
3 0,40 0,84 2,1 0,28 2,2 0,67

Chrom 50 µg/dm
3 <0,10 0,44 0,17 <0,10 5,40 <0,10

Kadm 5 µg/dm
3 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Nikiel 20 µg/dm
3 0,45 0,25 0,21 0,20 2,2 0,23

Ołów 25 µg/dm
3 <0,10 0,40 1,9 <0,10 0,70 0,62

Selen 10 µg/dm
3 <0,10 0,74 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10

Miedź 2,0 mg/dm³ 0,0022 0,0014 0,0042 0,0020 0,027 0,0023

Glin 200 µg/dm
3 2,1 14 7,9 12 7,1 6,9

Bromiany 10 µg/dm
3 <3 <3 <3 <3 <3 <3

1,2-dichlroetan 3,0 µg/dm
3 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0

∑trichloroeten i tetrachloroeten 10 µg/dm
3 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0

Benzen 1,0 µg/dm
3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Czterochlorek węgla 2,0 µg/dm
3 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

Chlorek winylu 0,50 µg/dm
3 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2

∑THM 100 µg/dm
3 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0

Benzo(a)piren 0,010 µg/dm
3 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025

∑WWA 0,10 µg/dm
3 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

HCB 0,10 µg/dm
3 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

alfa-HCH 0,10 µg/dm
3 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

beta-HCH 0,10 µg/dm
3 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

gamma-HCH 0,10 µg/dm
3 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

delta-HCH 0,10 µg/dm
3 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Heptachlor 0,030 µg/dm
3 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Heptachloru epoksyd 0,030 µg/dm
3 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Aldryna 0,030 µg/dm
3 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Dieldryna 0,030 µg/dm
3 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Endryna 0,10 µg/dm
3 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

Izodryna 0,10 µg/dm
3 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

op'-DDD 0,10 µg/dm
3 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

op'- DDE 0,10 µg/dm
3 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

op'- DDT 0,10 µg/dm
3 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

p,p'-DDD 0,10 µg/dm
3 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

p,p'- DDE 0,10 µg/dm
3 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

p,p'- DDT 0,10 µg/dm
3 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

cis-chlordan 0,10 µg/dm
3 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

trans-chlordan 0,10 µg/dm
3 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010

∑Pestycydów chloroorganicznych 0,50 µg/dm
3 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05

Pestycydy chloroorganiczne
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