Jakos¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w sieci wodociggowej Gminy Wejherowo w 2015 roku stwierdzona podczas kontroli wewnetrznej UG

Wejherowo.

Wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015r. w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

Badany wskaznik |

Jednostka

Wartos¢ dopuszczalna

Lezyce

Reszki

Petkowice

Kapino

Sopieszyno

Gora

Warszkowo***

PARAMETRY | WSKAZNIKI FIZYKOCHEMICZNE JAKOSCI WODY

Zapach akceptowalny* $rednia akceptowalny | akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny* akceptowalny | akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny -
Metnosé FNUINTU 1 Srednia 0,34 0,28 0,20 0,32 0,18 0,095 0,05
Barwa mgldm3Pt akceptowalny* Srednia 6 5 5,00 6 5 5 5
Przewodnos¢ elektryczna uSicm 2500 $rednia 299 407 353 457 367 365 425
odczyn pH - 6,5-9,5 Srednia 7.6 7.8 7.6 7.6 7,8 7,5 7,5
Amoniak mg/dm’ NH,* 0,50 srednia <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,08 <0,05 <0,05
Zelazo Eﬂ!d'“a 200 srednia 47,2 21 28,2 29 54 <20 30
Mangan pg/dm® 50 srednia 10 16 13 17 14,5 13,5 <10
Chlorki !“.9’1“"3 250 srednia 5,90 11,86 8,6 12,95 111 6,6 -
Fluorki mgldm’ 1,5 srednia 0,32 0,33 0,10 0,16 0,23 0,24 -
|Magnez mgldm“ 30-125 s$rednia 2,64 5,36 7,04 6,83 3.7 6,97 -
Sod n_lg!lms 200 $Srednia 3.4 7,70 4,3 4,9 7,16 - -
Wapn ma/dm’ - $rednia 60 70 63 82 4,44 63 -
Zasadowos¢ mmollgwms - $rednia 2,85 2,72 3,28 3,835 3,25 3,63 -
Siarczany "lﬂ’d_ms 250 srednia 11.5 35,9 15,8 52 26,35 20,3 -
Indeks nadmanganiowy rnjrldma 0, 5,0 Srednia 0,50 0,54 <0,50 0,53 0,58 0,50 1,15
Twardos¢ ogéina miekka $rednio twarda | $rednio twarda | Srednio twarda | $rednio twarda | $rednio twarda -

mgCaCO,/dm’ 60-500 159 197 183 238 186 186 -

mmol/dm’ 0,6-5 $rednia 1,59 1,97 1,83 2,38 1,86 1,86 -
stopnie niemieckie dGH 3-28 8,9 13,79 10,25 13,33 10,42 10,42
WSKAZNIKI MIKROBIOLOGICZNE JAKOSCI WODY

Bakterie grupy coli/100ml 0 srednia 0 0 0 0 0 0 0
Bakterie Escherichia coli/100ml| 0 sSrednia 0 0 0 0 0 0 0
Paciorkowiec katowy/100ml 0 Srednia 0 0 0 0 0 0 0
Enterokoki 0 srednia 0 0 0 0 0 0 0
Clostridum perfringens/100ml 0 srednia 0 0 0 0 0 0 0
E:ZT: 4I::::a:;:ft:::;gamzmow TN b.n.z.** $rednia nie wykryto nie wykryto nie wykryto nie wykryto nie wykryto nie wykryto nie wykryto
(::c&n::::::::;rt::;;gan|zm6w et e b.n.z.** $rednia nie wykryto nie wykryto nie wykryto nie wykryto nie wykryto nie wykryto nie wykryto

20 - zapach niewyczuwalny

* wartos¢ akceptowalna przez klientdw i bez nieprawidtowych zmian
** b.n.z. - bez nieprawidtowych zmian
*** woda pochodzaca z wodociggu GBO (bardziej szczegdlowe informacje dot. Jakosci na stronie PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.: www.pewik.gdynia.pl




Dodatkowe parametry jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w sieci wodociagowej Gminy Wejherowo w 2015 roku, stwierdzone podczas kontroli wewnatrznej UG

Wejherowo.
Wymagania wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn. 13.11.2015 r. Sopieszyno
Dodatkowe parametry wody badane w najwyzsze - tezyce Reszki Petkowice Kapino (badania wykonane Gora
z 5 : Rl jednostka w2014 r.)
wodzie uzdatnionej: dopuszczalne stezenie
Azotyny 0,10 mg/dm? <0,016 <0,016 <0,016 <0,016 <0,016 0,04
Azotany 50 mg/dm® NOy 0,19 10,8 0,51 <0,18 0,28 0,21
Fluorki 1,5 mg/dm? 0,32 0,33 0,10 0,16 0,30 0,24
Cyjanki 50 ug/dm’ <2 2 <2 3 2 2
Bor 1,0 mg/dm? 0,012 0,015 0,012 0,0081 0,012 0,023
Rteé 1 pg/dm? <0,10 0,01 <0,10 <0,10 0,01 0,12
Antymon 5 pg/dm’ <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Arsen 10 pg/dm’® <1,0 <1,0 1,8 <1,0 1,4 <1,0
Chrom 50 |_|9Ld_m3 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Kadm 5 pg[dm3 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Nikiel 20 pg/dm® <1,0 <1,0 19 <1,0 <1,0 1,1
Oléw 25 pg/dm’® <1,0 <1,0 <1,0 15 5,8 <1,0
Selen 10 pg/dm’ <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
Glin 200 pg/dm’ 8,5 4.2 <5,0 7.9 2.9 <5,0
Sod 200 mg/dm?® 3.4 7,7 4,3 4.9 5,5 5.2
> THM 100 Hg{dm3 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
Czterochlorek wegla 2,0 pgldm? <0,5 <1,0 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
1,2-dichlroetan 3,0 EQ"d_ms <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0
¥ trichloroeten i tetrachloroeten 10 mg/dm? <2,0 <2.0 <2,0 <2,0 <2,0 <2,0
Benzen 1,0 paldm?® <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5
Chlorek winylu 0,50 I!E’dms <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
HCB 0,10 pg/dm® <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
alfa-HCH 0,10 mg/dm? <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
beta-HCH 0,10 ug!dm3 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
lgamma-HCH 0,10 pgldm’® <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
delta-HCH 0,10 pgldm?® <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Heptachlor 0,030 mg/dm? <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Aldryna 0,030 pg/dm® <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Dieldryna 0,030 I!Ql'dm3 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Endryna 0,030 paldm® <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Izodryna 0,10 |!gjdm3 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Y Pestycydow 0,50 uqgldm’ <0,05 <(,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Benzo(a)piren 0,010 |!g]dm3 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025
> WWA 0,10 Hgldm3 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010




